
 

 

Prot. 0018710/2020 
San Pietro in Casale, 31/12/2020 
         Al Capogruppo 
         L’Altra San Pietro 
         Sig. Renato Rizz 
 
 
Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. 17369 del 04/12/2020 

Scuole elementari Rodari. 

 
 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: 

1) La problematica verificatasi a fine novembre/inizio dicembre all’impianto di 

riscaldamento della scuola elementari Rodari è stata causata da un guasto ad alcune 

caldaie. Appena il malfunzionamento dell’impianto ci è stato comunicato, al fine di evitare 

la chiusura del plesso scolastico e i conseguenti inevitabili disagi alle famiglie e alla 

didattica, si è provveduto a implementare le ore di accensione dell’impianto mantenendo 

attivo il riscaldamento tutti i giorni per 24 ore, purtroppo senza i risultati auspicati anche 

in considerazione del fatto che, a causa delle prescrizioni anti-covid, vi è la necessità di 

continua ventilazione dei locali e le lezioni hanno luogo con alcune finestre aperte. 

2) Come indicato al punto precedente, in un primo momento al fine di evitare la 

chiusura, si è programmato l’intervento di sostituzione delle caldaie malfunzionanti 

durante l’interruzione delle lezioni per le vacanze natalizie, ma verificato che le caldaie 

rimaste in funzione non assicuravano una temperature confortevole nelle aule si è 

ritenuto necessario intervenire immediatamente.  

3) Il giorno 7 dicembre è iniziato l’intervento per il ripristino dell’impianto 

inefficiente e i lavori sono terminati il 12 dicembre consentendo la regolare ripresa delle 

lezioni dal 14 dicembre. 

Distinti saluti. 
IL SINDACO 

Claudio Pezzoli 
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